Inkopplingsforsla
Inkopplingpg 'sireg SI-BOX (16%9) och E@WM@E@@@@

SX (16107) till centralapparat som ger korta
pulser.

Notera att nedanstaende kopplingsexempel endast galler nar man har korta pulser eller dubbla korta pulser till sire-
nen. SI-BOX och SX har en mikroprocessor som gor att den behdver konstant spanning for att hinna starta vid korta
pulser.

For inkoppling med ackumulator for reservkraft, se manualen till respektive siren.

Centralapparat / undercentral

Utgangar Ingangar

Omkopplare 4 ska vara i lage "OFF”
/ Sirenen utléser nar styrsignalen bryts.

Omkopplare 3 ska vara i lage "OFF”
Styrsignalen ska vara 12 VDC.

Styrning med positiv signal direkt fran utgang.

Reldkort RK-1
Centralapparat / undercentral

Utgangar Ingédngar

Omkopplare 4 ska vara i lage "OFF”
,/ Sirenen utléser nér styrsignalen bryts.

Omkopplare 3 ska vara i lage "OFF”
Styrsignalen ska vara 12 VDC.

Styrning med positiv signal via rela / relakort RK-1.

2012-01-18 Extronic AB « +468 771 26 00 1



