Inkopplingsexempel armiNEls000

Rokdetektor och brandlarmstryckknapp
till LarmNet 6000

Reldkort RK-1

Inkoppling:
Ett relakort RK-1 maste anvandas for att kunna aterstal- Rokdetektor
la detektorer efter larm. Ett motstand pa 180 ohm 3 watt 0CO05

ansluts mellan ingangsplint och minus for att centralap-
paraten ska kunna méata strommen i slingan. | den sista
detektorn eller tryckknappen ansluts ett &ndmotstand pa
4,7 kohm.

Matvarden (ohm):
Normalvarde  >13 och <29
Larmgrans >30 och <229
Sabotage <12 och >230

Antalet rokdetektorer och brandlarmstryckknappar kan
kombineras valfritt, t.ex. tva rokdetektorer och fyra tryck-
knappar. Det totala antalet enheter i en slinga ar max. sex
stycken.

OBS! | detta exempel sitter knappen sist i slingan, men
det gar lika bra att satta en rokdetektor sist. Andmotstan-
det (4,7 kohm) ansluts mellan plint tre och fyra i den sista
rokdetektorn.
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