
LarmNet6000

2012-01-25	 Extronic AB • +468 771 26 00 	 1

Notera att nedanstående kopplingsexempel endast gäller när man har korta pulser eller dubbla korta  pulser till sire-
nen. SIRIUS har en mikroprocessor som gör att den behöver konstant spänning för att hinna starta vid korta pulser.               
Alla dip-omkopplare ska vara i ”off”-läge.

Styrning med positiv signal via relä / reläkort RK-1.

Inkopplingsförslag
Inkoppling av siren SIRIUS (16115) till  
centralapparat som ger korta pulser.
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OBS! Viktigt
Vid inkoppling av reservkraftsbatteri ska +12 V-
matningen fl yttas från +12 V DIR till +12 V CHR
(för att begränsa laddströmmen).
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Reläkort RK-1
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OBS! Viktigt
Vid inkoppling av reservkraftsbatteri ska +12 V-
matningen fl yttas från +12 V DIR till +12 V CHR
(för att begränsa laddströmmen).
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Styrning med positiv signal direkt från utgång.


