Inkopplingsférslag larmiels000

Inkoppling av siren SIRIUS (16115) utan batteri
till centralapparat RS-400/600.

Siren Sirius kraver alltid en positiv styrsignal som "férsvinner” aven om inte en ackumulator ska anvands.

Nedan visas ett inkopplingsexempel till sirenutgang 1 pa centralapparat RS-400/600. Anvand alltid sirenutgang 1 som
har bade slutande och brytande funktion. Anslut en diod mellan brytande och slutande utgang med den vita ringen at
hdger. Nu kommer sirenen att alltid vara stromférsorjd samt att styrsignalen (plus 12 VDC) "férsvinner” nar utgangen

paverkas.
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